rafraichissement passif

Travaux de stage

Contexte

Le rafraichissement des ambiances intérieures en période
estivale est devenu une problématique prépondérante lors
de la conception des batiments. Les dispositifs passifs sont
des solutions intéressantes dans le cadre d’'espaces semi-
ouverts comme les gares. Toutefois, peu d'outils de
modélisation integrent leurs effets sur la thermique.

L'objectif du stage est |'élaboration d'un modele numérique
permettant de prendre en compte et de caractériser
"influence d'une tour a vent sur I'écoulement d'air dans le
volume d’'une halle voyageurs.

La tour a vent

La tour a vent est un dispositif architectural largement utilisé
dans les régions chaudes pour favoriser la ventilation
naturelle en intérieur.
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Modélisation

Un premier modele aéraulique de gare équipée d'une tour a
vent est réalisé sur OpenFOAM. Sur cette base, une variante
incluant les variations de température est mise au point.
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Méthodologie

Le stage s’est déroulé en deux temps.

1. Recherches bibliographiques sur
— Le principe de la tour a vent

— Les modeéles existants

2. Elaboration des modeéles a travers

Modélisation d’un systéeme de

— |'automatisation du traitement des données

— L'optimisation du maillage
— Le choix des parametres d'entrée

— Lanalyse des résultats

Résultats

Pour une direction de vent frontale et une géométrie
simplifiée, on observe une uniformisation de |'écoulement
de l'air en intérieur, en présence de la tour a vent.
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Les premiers résultats montrent
'intérét de la tour a vent comme
dispositift de rafraichissement
passif. Dans le cas ci-contre, en
présence d'une tour a vent :

A Le renouvellement d'air naturel
est doublé

A Les courants d'air
inconfortables sont atténués

A Aucun inconfort
supplémentaire n'est généré

A Lair apporté est plus frais

Les parameétres dimensionnant a
considérer sont :

A La direction des vents
dominants

A La hauteur
A Le nombre d'ouvertures

A La forme de la section

Ce dispositit est un moyen
intéressant pour réduire la
consommation d'énergie des
batiments et améliorer le climat
ambiant. Ce modeéle permettrait
a terme de quantifier, sur
chacun de nos projets, ces
conclusions.
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